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LEGENDA:

Panel medyczny nascienny

0-0$

WYPOZENIE NA JEDNO LOZKO:
- 1xtlen
- 1 x proznia

- 1 x gniazdo ekwipotencjalne
- 6x230V

- 1 x szyna medyczna

- 1 x sprezone powietrze (A5) we wskazanych pomieszczeniach

- 1 x oswietlenie do czytania, wtgcznik w manipulatorze (dostracza dostawca systemy przyzywowego)
- drazek dla pomp infuzyjnych mocowany do szyny medycznej
- 2 x obrotowa potka dla monitora mocowana do szyny medycznej
=P .  MIEJSCE DOPROWADZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI DLA POTRZEB PANELA MEDYCZNEGO
PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH W SCIANIE:

- 1xtlen
- 1 x préznia
- 1 x sprezone powietrze

- INSTALACJA PRZYZYWOWA

oznaczenie ilosci punktow

zewnetrzna kamera IP

PUNKT NADZORU kamer

B - czytnik kontroli dostepu
..EEmoaoBoﬁoz
I

PODAWANYCH NA "SUCHO"

[(S] drzwi dymoszczelne

UWAGA:

zamoOwieniem.

\/8 - wigcznik zajetosci pomieszczenia
| e |

Punkt Logiczny (2 x RJ45 kat.6A)

kamera IP wraz z Punktem Logicznym

0] drzwi o odpornosci ogniowej EI60

0] drzwi o odpornosci ogniowej EI30

CZZ3-  oprawa o$wietleniowa LED z informacjg " NIE WOLNO WCHODZIC"

£==3
o - pomieszczenia objete "SYSTEMEM KOLEJKOWYM"

Punkt Elektyczno - Logiczny (2 x 230V, 2 x RJ45 kat.6A)

- DOZOWNIK SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH (ZELOWYCH)

[EIS60] drzwi dymoszczelne o odpornosci ogniowej EI60

Wyposazenie ruchome pokazane na
rysunkach koncepcyjnych

kolorem jasno - szarym tj. tdzka, szafki,
stoliki, krzesetka itp. objete odrebnym

WRARS

pracownia architektoniczna

TOMASZ MACH

ul. Stominskiego 19 lok.118
00-195 Warszawa

tel. 22 652-26-50, 602-357-111

im. Dzieci Warszawy
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TEMAT Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) dla dwdch pawilonéw: 1IB oraz Il
w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym

ADRES Dziekandw Lesny, ul. Konopnickiej 65, 05-092 tomianki
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